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秋田南高等学校特定建築物環境衛生管理業務委託特記仕様書

１ 目的

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号。以下、

「法」という。）第４条の規定に基づく建築物環境衛生管理基準に従い、秋田県立秋

田南高等学校において環境衛生上良好な状態を維持するために必要な空気環境の調

整、給水及び排水の管理・清掃、ねずみ・昆虫等の防除等の業務を行う。

２ 委託業務対象の建築物の概要

名称 秋田県立秋田南高等学校（住所 秋田市仁井田緑町４番１号）

建 物 名 階 数 建床面積(㎡) 延床面積(㎡)

管理教室棟 地上４階 2,381.79 6,337.00

特別教室棟 地上３階 1,839.23 3,674.00

体育館 地上２階 2,803.00 3,318.00

中等部体育館棟 地上３階 1,747.31 3,481.47

渡り廊下１ 地上２階 66.71 66.71

（中等部体育館棟－管理教室棟）

渡り廊下２ 地上２階 13.37 13.37

（中等部体育館棟－特別教室棟）

渡り廊下３ 地上２階 47.83 47.83

（管理教室棟－体育館）

計 8,899.24 16,938.38

３ 委託業務の履行期間

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

４ 委託業務の内容

(1) 建築物環境衛生管理技術者業務 １２カ月

法第６条第１項に基づく建築物環境衛生管理技術者を選任し、次の業務を実施

する。

・維持管理業務の立案、指揮監督

・各種調査・測定の実施とその結果の評価

・監督機関への報告書及び諸届出書の作成

(2) 空気環境測定

１５測定点（うち、外気２測定点） 年６回

(3) 水質検査

省略不可１１項目及び省略可５項目 年２回

消毒副生成物１２項目 年１回

(4) ねずみ、昆虫等調査及び防除

校内（４２箇所） 年２回

発生しやすい場所（８箇所） 年６回
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(5) 貯水槽清掃 年１回

設備仕様

名 称 有効容量 槽数 構造 設 置 場 所

受 水 槽 57.4㎥ ２槽 ＦＲＰ製 特別教室棟 １階 機械室

高架水槽 11.0㎥ ２槽 ＦＲＰ製 管理教室棟 塔屋(PH)

(6) 残留塩素測定（週１回） 年５２回

(7) 簡易専用水道検査 年１回


